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はじめにはじめに

印刷工程のCO2算出に適用する基礎デー
ター収集の為、 実稼動印刷機に電力計を
接続し連続的に消費電力を計測した

消費電力は主電動の他、付属関連機器や
コンプレッサー、ＵＶ等の電力を５分単位で
記録しそのデータを分析加工した
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概要概要

計測機器
タケモトデンキ㈱製「エネルギー診断装置」
ＰＲＭ－ＤＭ Ⅷ 型

対象印刷機
（小森製）

・菊全版４／４ 両面印刷機
・菊全版５／５ 両面印刷機
・菊全版６／６ 両面印刷機

・菊全版６色＋コーター＋（ＵＶ）片面印刷機
・菊全版４色片面印刷機

（三菱製）
・四六半才４色＋（ＵＶ）片面印刷機
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計測器接続写真計測器接続写真

測定幹線に計測用
クランプを嵌測める

計測データ記録本体
（データーをパソコンに
吸い上げ加工する）
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【【小森菊全４／４色オフセット印刷機小森菊全４／４色オフセット印刷機】】ＳＰ機ＳＰ機

５分単位の消費電力推移５分単位の消費電力推移

【小森菊全４／４色オフセット印刷機】ＳＰ機
１７２５０枚（２時間４２分）
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昼休み

★付属機器には、ポンプ、送風機等が含まれる。
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小森菊全４／４色機の電力分布（ソウテｲング図）小森菊全４／４色機の電力分布（ソウテｲング図）

17,50017,500枚（１６２分の電力分布）枚（１６２分の電力分布）

版替え、立上げ、調整

★作業162分の中で実印刷時間は約60％でした。
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小森菊全４／４色機小森菊全４／４色機(SP(SP機）で印刷した機）で印刷した

データーの解析データーの解析
菊全表裏４／４色：17,250枚の仕事を標記印刷機で印刷した時の消
費電力は・・・・

・ 主電動の消費電力 ＝82Kw
・ 付属機器の消費電力＝27Kw
・ コンプレッサーの電力＝1Kw

（合計）＝295Kw

・・・１時間当たり＝109Kw/h ★印刷1,000枚当り＝17.1Ｋｗ

因みに、当機の定格電力は・・・
・ 主電動 ＝105Kw/h
・ 付属機器＝ 6Kw/h        （合計＝111Kw/h）
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【【小森菊全５／５色オフセット印刷機小森菊全５／５色オフセット印刷機】】Ｌｓ機Ｌｓ機
55分単位の消費電力推移分単位の消費電力推移

【菊全５／５色オフセット印刷機】LS機
　　　5,000枚（1時間４０分）
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版替え、調整

★5,000枚程度の仕事では実印刷時間は５０％以下となり準備

時間の比率がアップする。
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小森菊全５／５色機（Ｌｓ機）で印刷した小森菊全５／５色機（Ｌｓ機）で印刷した
データーの解析データーの解析

菊全表裏５／５色5,000枚の仕事を標記印刷機で印刷し
た時の消費電力は・・・

・主電動の消費電力 ＝49Kw
・付属機器の消費電力＝43Kw

（合計）＝92Kw
・・・１時間当たり＝55Kw/h ★印刷1,000枚当り＝18.4Ｋｗ

因みに、当機の定格電力は・・・
・主電動 ＝132Kw/h
・付属機器＝ 39Kw/h （合計＝171Kw/h）
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【【小森菊全６色＋コーター＋ＵＶ印刷機小森菊全６色＋コーター＋ＵＶ印刷機】】ＳＰ機ＳＰ機
11分単位の消費電力推移分単位の消費電力推移
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電力（Ｋｗ）

時間 送風機

ＵＶ
主電動

・ 菊全30,000枚表6色＋ＵＶの仕事：（作業時間5時間２５分）
・ 消費電力：主電動＝１４７Ｋｗ ＵＶ＝３９Ｋｗ 送風機・ポンプ類＝３０Ｋｗ
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小森菊全６色機（ＢＰ機）で印刷した小森菊全６色機（ＢＰ機）で印刷した
データーの解析データーの解析
菊全表６色＋ＵＶ乾燥；30,000枚の仕事を標記印刷機で印刷した時の消費電力は・・・

・主電動の消費電力 ＝147Kw
・ＵＶ照射の消費電力 ＝211Kw
・付属機器の消費電力＝164Kw

（合計）＝522Kw

・・・１時間当たり＝ 96Kw/h ★印刷1,000枚当り＝17.4Ｋｗ

因みに、当機の定格電力は・・・
・主電動 ＝ 94Kw/h
・ＵＶ照射 ＝188Kw/h
・付属機器＝ 56Kw/h （合計＝ 338Kw/h）

（考察）
・ 実作業では定格の２８％の消費電力で作業を進めている
・ 意外とＵＶの消費電力が多いのは、定格電力も大きいが、主電動停止時も低電力で

点灯継続している為です 全体の５６％を占めている。
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小森菊全小森菊全44色オフセット印刷機色オフセット印刷機（Ｌ１号機）（Ｌ１号機）

昼休み
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小森菊全小森菊全44色オフセット印刷機（Ｌ１号機）色オフセット印刷機（Ｌ１号機）でで

印刷したデーターの解析印刷したデーターの解析

菊全４色；500枚×１０台の仕事を標記印刷機で印刷した時の消費電力は・・・

・主電動の消費電力 ＝59Kw
・付属機器消費電力 ＝ 0Kw

（合計）＝59Kw
・・・１時間当たり＝ 17Kw/h ★印刷1,000枚当り＝12Ｋｗを消費

・因みに、当機の定格電力は・・・
・主電動 ＝86.4Ｋｗ/h
・付属機器＝ 0 Kw/h
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三菱四六半才三菱四六半才44色＋ＵＶオフセット印刷機色＋ＵＶオフセット印刷機

★グラフの赤棒はＵＶ消費電力を表示・・・昼休みは消灯するが少停止で
は立上りを考慮して点灯のままとなっている
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三菱三菱四六半才四六半才44色＋ＵＶオフセット印刷機色＋ＵＶオフセット印刷機

（Ｄ１号機）（Ｄ１号機）で印刷したデーターの解析で印刷したデーターの解析
四六半才４色＋ＵＶ乾燥；34,600枚（4台）の仕事を標記印刷機で印刷した時の消費
電力は・・・

・主電動の消費電力 ＝102Kw
・ＵＶ照射の消費電力 ＝265Kw

（合計）＝367Kw
・・・１時間当たり＝ 50Kw/h ★印刷1,000枚当り＝１１Ｋｗを消費

但し、当機の定格電力は・・・未確認

（考察）
・後付けＵＶですがこれも 意外とＵＶの消費電力が多く全使用電力の７２％を占めて

います。
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各機測定のまとめ各機測定のまとめ

２）測定期間中のデーターから仕欠、故障等で1時間以上休止の時間帯は除外しました。

１）仕事毎の消費電力は、仕事の難易度、ロット大きさ、その他阻害時間などで大きくばらつきます。

11Kw４２Ｋｗ/h ３９～５０Ｋｗ/h三菱四六半才４色＋ＵＶ機

12Ｋｗ３２％～３６％２０Ｋｗ/h ２２～２５Ｋｗ/h６９Ｋｗ小森菊全４色機

20～50Ｋｗ20％～30%７２Ｋｗ/h７０～９０Ｋｗ/h
ＵＶを含む

338Ｋｗ/h
小森菊全６色＋Ｃ＋ＵＶ機

7～16Ｋｗ２４％～３８％３５Ｋｗ/h ３５～５５Ｋｗ/h１４６Ｋｗ/h小森菊全６／６色機

10～18.4Ｋｗ３５％～４７％６２Ｋｗ/h ６０～８０Ｋｗ/h１７１Ｋｗ/h小森菊全５／５色機

1,000枚の
仕事で

150Kw
68％～99%７５Ｋｗ/h７５～１１０Ｋｗ/h１１１Ｋｗ/h小森菊全４／４色機

1,000枚当り電
力

定格に対する％
測定期間中の
消費電力

仕事毎の消費
電力

定格電力対象印刷機

【印刷機消費電力対比表】
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【【電力計測結果の考察電力計測結果の考察】】

今回、各印刷機の消費電力を実測した結果、

１）メーカの定格電力と実測消費電力との間に定まった
指数関係は確認出来なかった。従って
ＣＯ２算出に定格基準の採用は不適と感じた。

２）個々の仕事では、仕事の難易度、オペレターの技量に
加え ロットの大小で消費電力は大きく変動し、日印産
連の問う１枚当りの消費電力算定は妥当では無い。

３）ＣＯ２算出に比較的妥当な消費電力を試算出来るのが、
各機固有の１時間当たり消費電力と、仕事の内容を考
慮した所要時間で算出した値が最も現実に近い数字に
なることが分かった。

（各機固有の消費電力は各社で実測し定められるのが妥当）
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（追加報告）（追加報告） 【【印刷職場の照明電力印刷職場の照明電力】】

１階フロアー（印刷機2台）＝７．７Ｋｗ/ｈ

2階フロアー（印刷機2台）＝７．５Ｋｗ/ｈ


